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Prazské vodovody a kanalizace, a.s. - Gtvar kontroly kvality vody (UKKV), Dykova 3, 101 00 Praha 10
Oddéleni laboratorni kontroly Praha (OLK Praha), Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel.: 221 501 111
zkusebni laborator ¢. 1247 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol o zkousSce ¢. D 3145/2025

Druh vzorku: Pitna voda
Pocet stran protokolu:9

Cislo vzorku: D 3145
Zakaznik: Obec Hulice

Hulice 33, 25763 Hulice
Datum odbéru: 15.4.2025 9:05
Misto odbéru: Hulice 102, Matefska Skola
Poznamka: MS, pfizemi, umyvarna, kohoutek
Odebral: Pochman Ondfej, UKKV
Datum pfijmu: 15.4.2025 13:00
Datum analyzy: 15.4.2025 - 23.5.2025

Odbér tohoto vzorku je soucasti akreditované zkusebni €innosti laboratore.

Odbér vzorku je proveden Oddélenim vzorkovani pitné vody podle SOP €. VZ-1 vyjma kap. 6.1 a7 6.3, 6.5 a 6.6 a dle
standardniho planu vzorkovani DSPK: B.12.1.

* - takto oznacCené parametry a Cinnosti nejsou v rozsahu akreditace.

L - PouZité zkratky a hygienické limity odpovidaji zkratkam a hygienickym limitim uvedenym ve vyhlaSce MZ ¢. 252/2004
Sb. v platném znéni (Pfiloha &. 1) a limitnim hodnotam uvedenym v Seznamu posouzenych nerelevantnich metabolit(
pesticidd MZ CR.

Legenda zkratek: NMH...nejvy3Si mezni hodnota, MH...mezni hodnota, DH...doporu¢en& hodnota, SH...smérna hodnota
Symbol < vyjadfuje vysledek menSi nez mez stanovitelnosti.

Vysvétlivky, misto zkouSeni:

L1 - zkouSka je provedena Oddélenim laboratorni kontroly Praha, Dykova 3, 101 00 Praha 10 (pracovisté ¢. 1)

V1t - zkouSka je provedena Oddélenim vzorkovani pitné vody (pracovisté €. 2), na misté odbéru (v terénu)

D - takto oznaCena stanoveni byla provedena nasledujicimi dodavateli:

Povodi Vitavy, statni podnik - VHL Plzen (zkuSebni laboratof ¢.1252 akreditovana CIA) O-19-A F

Povodi Vitavy, statni podnik - VHL Plzen (zkuSebni laboratof ¢.1252 akreditovana CIA) O-19-A

Nejistota méreni je kombinovand rozSifena nejistota (koeficient rozsifeni k=2, coZ odpovida hladiné spolehlivosti 95 %).
Nejistota méfeni zahrnuje nejistotu vzorkovani a nevztahuje se na vysledky mensi nez mez stanovitelnosti a vysledky, které nejsou hodnotitelné.

U mikrobiologickych zkousek se jedna o nejistotu metody stanovenou v souladu s CSN 1SO 29201, bez zahrnuti nizkych po&td.

Nejistota méfeni u stanoveni provedenych vySe uvedenymi dodavateli resp. subdodavateli nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Vysledky zkouSek se vztahuji ke zkouSenému vzorku. O“ody a ke/,
Protokol nesmi byt reprodukovan jinak nez cely bez pisemného souhlasu UKKYV. io(\\(oly k"%f%
N L
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Datum vystaveni: 23.5.2025 ¥ [rmg

Za spravnost protokolu odpovida Ing. Veronika Tomi, vedouci OLK Praha
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Protokol o zkousSce €. D 3145/2025

OLK Praha

Stanoveni Jednotka Metoda Nejistotal L| L| Stanovena
méreni NMH MH DH SH hodnota
Clostridium perfringens KTJ/100ml SOPC. MB1/11 L1 0 0
intestinalni enterokoky KTJ/100ml SOPC. MBI/8 L1 0 0
Escherichia coli KTJ(MPN)/100ml SOPE. MB1/16 L1 0 0
koliformni bakterie KTJ(MPN)/100ml SOP ¢.MB1/16 L1 0 0
mikroskopicky obraz - abioseston P % SOPC. MB1/12 L1 5 1
mikroskopicky obraz - po&et organism(i|  jedinci/ml SOP C.MBI/12 L1 50 0
mikroskopicky obraz - Zivé organismy jedinci/ml SOPC. MB1/12 L1 0 0
mikroskopicky obraz - mrtvé organismy jedinci/ml SOP ¢ MB1/12 L1 0
pocty kolonii pfi 22°C KTJ/ml SOP ¢. MB1/10 L1 35% 200 200 27
podty kolonii pfi 36°C KTJ/ml SOP ¢. MB I/10 L1 40 40 0
1,2-dichlorethan ug! SOP €. SAK-21 1 3,0 <0,10
amonné ionty mg/l SOP ¢. DV-4 L1 0,50 <0,03
antimon ug/l SOP €. SAK-95 L1 10 <1
arsen g/l SOP €. SAK-95 L1 10 <1l
barva mg/l Pt SOP ¢.DV-11 L1 20% 20 3
benzen g/l SOP €. SAK-21 L1 1,0 <0,10
benzo(a)pyren g/l SOP €. SAK-23 1 0,01 <0,0005
berylium g/l SOP ¢. SAK-95 L1 2,0 <0,10
bor mg/l SOP €. SAK-95 L1 15 <0,050
bromi¢nany g/l SOP €. SAK-30 - L1 10 <1,0
cast A
TOC - celkovy organicky uhlik mg/l SOP ¢. SAK-5 L1 15% 5,0 2,50
draslik mg/l SOP €. SAK-95 |1 15% 1-10 4,1
dusi¢nany mg/l SOP €. SAK-30- L1 5% 50 25,7
cast A
dusitany mg/l SOP €. SAK-30 - L1 15% 0,50 0,01
cast A
fluoridy mg/l SOP €. SAK-30 - L1 15% 1,5 0,08
cast A
hlinik mg/l SOP €. SAK-95 L1 15% 0,20 0,024
hor&ik mg/l SOP ¢. SAK-95 L1 15% 20-30 7,7
chlor volny mg/l SOP ¢. DV-23 Vit 0,30 <0,05
chlore&nany g/l SOP €. SAK-30- L1 250 <10,0
CastA
chloridy mg/l SOP €. SAK-30 - L1 5% 250 100 20,1
cast A
chloritany g/l SOP €. SAK-30 - L1 250 <10,0
cast A
chlore¢nany + chloritany (suma) g/l SOP €. SAK-30 - L1 250 <10,0
cast A
chrom Hg/l SOP €. SAK-95 L1 25 <1
chut ° SOP ¢&.DV-27 L1 1° 2
chut hodnoceni SOP ¢. DV-27 L1 prijatelna prijatelna
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Protokol o zkouSce €. D 3145/2025 OLK Praha
Stanoveni Jednotka Metoda Nejistotal L L| Stanovena
méreni NMH MH DH SH hodnota

kadmium g/l SOP €. SAK-95 |1 5,00 <0,05
konduktivita mS/m SOP &. DV-9 L1 3% 125 30,9
kyanidy celkové mg/l SOP ¢. SAK-3 L1 0,050 <0,010
mangan ma/l SOP ¢. SAK-95 L1 15% 0,050 0,002
méd g/l SOP €. SAK-95 L1 1000 <5
nikl ug/l SOP & SAK-95 L1 15% 20 1,2
olovo ug/l SOP & SAK-95 |1 10 <1
pach ° SOPCE.DV-21 L1 1° 1
pach hodnoceni SOP¢.DV-21 L1 pfijatelny prijatelny
acetochlor g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
acetochlor ESA g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,02
acetochlor OA pg/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,02
alachlor g/l SOP &. SAK-100 L1 0,1 <0,01
alachlor ESA g/l SOP €. SAK-100 L1 35% 1 0,5 0,0231
alachlor OA g/l SOP ¢. SAK-100 L1 1 0,5 <0,02
atrazin g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
atrazin-desethyl g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
Butachlor ESA g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,02
Butachlor OA g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,02
cyanazin g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
diazinon g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
desmetryn g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
dimethachlor ESA g/l SOP ¢. SAK-100 L1 6 3 <0,02
dimethachlor OA Hg/! SOP €. SAK-100 1 6 3 <0,02
dimethachlor CGA 369873 g/l SOP €. SAK-100 L1 35% 6 3 0,0498
Dimethachlor - suma metabolit(i g/l SOP €. SAK-100 L1 35% 12 0,0498
dimethenamid ESA g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,02
dimethenamid OA g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,02
dimethoate g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
flufenacet ESA pg/! SOP €. SAK-100 1 0,1 <0,02
flufenacet OA g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,02
hexazinon g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
chlorfenvinphos g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
chloridazon g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
chloridazon-desphenyl pg/l SOP €. SAK-100 1 3 <0,01
chloridazon-methyl-desphenyl Hg/! SOP €. SAK-100 1 3 <0,01
chloridazon - suma metabolit g/l SOP &. SAK-100 L1 6 3 0
metazachlor g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
metazachlor ESA g/l SOP €. SAK-100 L1 35% 5 2,5 0,096
metazachlor OA g/l SOP ¢. SAK-100 L1 35% 5 2,5 0,0232
metolachlor (izomery) pg/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
metolachlor ESA g/l SOP €. SAK-100 L1 35% 6 0,5 0,0225
metolachlor OA g/l SOP €. SAK-100 L1 6 0,5 <0,02
pethoxamid ESA g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,02
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Protokol o zkousSce €. D 3145/2025 OLK Praha

Stanoveni Jednotka Metoda Nejistotal L L L L| Stanovena
méreni NMH MH DH SH hodnota
prometryn pg/l SOP ¢. SAK-100 1 0,1 <0,01
propachlor g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
Propachlor ESA g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,02
Propachlor OA g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,02
propazin g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
simazin g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
terbuthylazin g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
terbuthylazin-desethyl g/l SOP €. SAK-100 L1 0,1 <0,01
terbutryn g/l SOP ¢. SAK-100 L1 0,1 <0,01
suma pesticid. latek bez g/l SOP €. SAK-100 L1 0,5 0
nerelevantnich metabolitC
suma pesticid. latek v&. nerelevantnich pg/! SOP ¢. SAK-100 L1 0,2146
metabolitl
pH - reakce vody - SOP ¢&. DV-1 L1 0,10 abs.h 6,5-95 7,97
fluoranten g/l SOP €. SAK-23 L1 <0,002
benzo(g,h,i)perylen g/l SOP €. SAK-23 L1 <0,0005
indeno(1,2,3cd)pyren g/l SOP €. SAK-23 L1 <0,0005
suma PAU(4) g SOP & SAK-23 L1 01 0
rtut’ Hg/l SOP €. SAK-16 L1 1,0 <0,2
selen g/l SOP €. SAK-95 L1 20 <1
sirany mg/l SOP €. SAK-30 - L1 5% 250 44,8
cast A

sodik mg/l SOP €. SAK-95 L1 15% 200 13,3
stiibro g SOP & SAK-95 L1 25 <1
teplota vody °C SOP ¢. DV-22 Vit 5% 8,0-12,0 8,7
1,1,2,2-tetrachlorethen g/l SOP ¢. SAK-21 L1 10 <0,10
1,1,2-trichlorethen g/l SOP ¢. SAK-21 L1 10 <0,10
chloroform g/l SOP €. SAK-21 L1 20% 30 4,00
bromoform g/l SOP €. SAK-21 L1 <0,10
dibromchlormethan Hg/ SOP €. SAK-21 11 20% 0,73
bromdichlormethan g/l SOP €. SAK-21 L1 20% 2,21
trihalomethany g/l SOP €. SAK-21 L1 20% 50 6,94
1,1-dichlorethen g/l SOP ¢. SAK-21 L1 <0,10
cis-1,2-dichlorethen g/l SOP €. SAK-21 L1 <0,10
trans-1,2-dichlorethen Hg/! SOP €. SAK-21 1 <0,10
1,2-dichlorethen g/l SOP €. SAK-21 1 0
chlorbenzen g/l SOP €. SAK-21 L1 <0,10
dichlormethan g/l SOP €. SAK-21 L1 <0,10
tetrachlormethan g/l SOP €. SAK-21 L1 <0,10
toluen pg/l SOP €. SAK-21 L1 <0,10
o-xylen g/l SOP €. SAK-21 |1 <0,10
m- +p-xylen Hg/l SOP &. SAK-21 L1 <0,10
o+m+p-xylen g/l SOP €. SAK-21 L1 0
ethylbenzen g/l SOP €. SAK-21 L1 <0,10
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Protokol o zkousSce €. D 3145/2025 OLK Praha

Stanoveni Jednotka Metoda Nejistotal L L L L| Stanovena
méreni NMH MH DH SH hodnota

styren g/l SOP €. SAK-21 1 <0,10
uran Hg/l SOP &. SAK-95 L1 15 <1
vapnik mg/l SOP €. SAK-95 L1 15% 40 - 80 29,2
vapnik a hof&ik mmol/l SOP ¢. SAK-95 L1 15% 2-35 1,05
zékal ZFn SOPE.DV-10 L1 5 <0,50
Zelezo mg/l SOP ¢. SAK-95 L1 15% 0,20 0,048
bisfenol A g/l SOP €. SAK-100 L1 25 <0,05
PFAS suma (20 per- a D g/l 0-19-A 0,1 0
polyfluorovanych slou¢enin)
PFOA, PFNA, PFHXS a PFOS suma D g/l O-19-A 0,01 0
PFBA (perfluorobutanova kyselina) D g/l 0O-19-A <0,006
PFPA (perfluoropentanové kyselina) D Hg/! O-19-A <0,002
PFHXA (perfluorohexanova kyselina) D g/t 0O-19-A <0,002
PFHpA (perfluoroheptanova kyselina) D g/l 0-19-A <0,002
PFOA (perfluoroktanova kyselina) D g/l 0-19-A <0,002
PFENA (perfluorononanova kyselina) D g/l O-19-A <0,001
PFDA (perfluorodekanova kyselina) D g/l 0O-19-A <0,001
PFUNDA (perfluoroundekanova D Hg/l 0-19-A <0,001
kyselina)
PFDoDA (perfluorododekanova D g/l 0O-19-A <0,001
kyselina)
PFTrDA (perfluorotridekanova kyselina) D g/l 0O-19-A <0,001
PFBS (perfluorobutansulfonovda D g/l 0O-19-A <0,001
kyselina)
PFPS (perfluoropentansulfonova D g/l 0-19-A <0,001
kyselina)
PFHXS (perfluorohexansulfonova D g/l O-19-A <0,0005
kyselina)
PFHpS (perfluoroheptansulfonova D g/l 0-19-A <0,001
kyselina)
PFOS (perfluoroktansulfonova D g/l 0-19-A <0,0005
kyselina)
PFNS (perfluorononansulfonova D g/l 0-19-A <0,001
kyselina)
PFDS (perfluorodekansulfonova D Hg/l 0-19-A <0,001
kyselina)
PFUNDS (perfluoroundekansulfonova D g/l O-19-A <0,001
kyselina)
PFDoDS (perfluorododekansulfonova D g/l 0O-19-A <0,001
kyselina)
PFTrDS (perfluorotridekansulfonova D ng/l 0-19-A <0,002
kyselina)
PFTeDA (perfluorotetradekanova D g/l 0-19-A <0,002
kyselina)
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Protokol o zkousSce €. D 3145/2025 OLK Praha

Stanoveni Jednotka Metoda Nejistotal L L L L| Stanovena
méreni NMH MH DH SH hodnota
PFHxDA (perfluorohexadekanova D Ho/l 0O-19-A <0,002
kyselina)
PFOS-H4 (1H,1H,2H, D ug/l 0-19-A <0,01
2H-perfluoroktansulfonova kys.)
ADONA (4,8-dioxa-3H-perfluorononan.D g/l O-19-A <0,0005
kyselina)
PFODA (perfluorooctadecanoic acid)D pg/l 0O-19-A <0,002
halogenoctové kyseliny (HAA) - suma 5 D g/l 0-19-A F 60 0
halogenoctové kyseliny (HAA) - suma 9 D g/l O-19-AF 0
bromchloroctova kyselina (BCAA) D g/l O-19-AF <2
bromdichloroctova kyselina (DCBAA) D g/l O-19-AF <2
dibromoctové kyselina (DBAA) D Hg/! O-19-AF <2
dibromchloroctova kyselina (DBCAA) D g/l O-19-AF <2
dichloroctova kyselina (DCAA) D g/l 0-19-AF <2
monochloroctova kyselina (MCAA) D g/l O-19-AF <2
monobromoctova kyselina (MBAA) D g/l O-19-AF <2
tribromoctova kyselina (TBAA) D g/l O-19-AF <2
trichloroctové kyselina (TCAA) D uo/l 0O-19-AF <2
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Protokol o zkousSce €. D 3145/2025 OLK Praha

Poznamky ke vzorku ¢. D 3145 /2025

Poznamka (P): mikroskopicky obraz - abioseston : krystalky, detritus

Poznamka ke stanoveni suma PAU(4): soucet Ctyf stanovenych hodnot benzo(b)fluorantenu, benzo(g,h,i)perylenu,
benzo(k)fluorantenu a indeno(1,2,3cd)pyrenu.

Poznamka ke stanoveni pH: teplota vzorku 25 + 3 °C, méfeno v laboratofi do 24 hodin po odbéru.

Poznamka ke stanoveni konduktivita: hodnota korigovana zafizenim teplotni kompenzace na 25 °C.

Poznamka ke stanoveni suma pesticidnich latek bez nerelevantnich metabolitd: do sou¢tu nejsou zahrnuty metabolity
Chloridazon-desphenyl, Chloridazon-desphenyl-methyl, Metolachlor ESA, Metolachlor OA, Metazachlor ESA, Metazachlor OA, Alachlor
ESA, Alachlor OA, Atrazin-2-hydroxy, 2,6-dichlorbenzamid, Dimethachlor ESA, Dimethachlor OA, Dimethachlor CGA 369873 jsou-li
stanoveny.

Metolachlor (izomery): suma metolachloru (CAS 51218-45-2) a optického izomeru S-metolachloru (CAS 87392-12-9).

Poznamka ke stanoveni suma metabolitd chloridazonu: soucet stanovenych hodnot chloridazon-desphenylu a
chloridazon-methyl-desphenylu.

Poznamka ke stanoveni suma metabolitll dimethachloru: souéet stanovenych hodnot Dimethachlor ESA, Dimethachlor OA a
Dimethachlor CGA 369873.

Poznamka ke stanoveni trihalomethany: soucet stanovenych hodnot chloroformu, bromoformu, dibromchlormethanu a
bromdichlormethanu.

Poznamka ke stanoveni 1,2-dichlorethen: soucet stanovenych hodnot cis-1,2-dichlorethenu a trans-1,2-dichlorethenu.

Poznamka ke stanoveni o+m+p xylen: soucet dvou stanovenych hodnot o-xylenu a m-+p- xylenu.

Poznamka ke stanoveni halogenoctové kyseliny (HAA) - suma 9: soucet deviti stanovenych latek: kyselina monochloroctova, kyselina
dichloroctova, kyselina trichloroctova, kyselina monobromoctova, kyselina dibromoctova, kyselina bromchloroctova, kyselina
bromdichloroctovd, kyselina dibromchloroctova a kyselina tribromoctova.

Poznamka k parametru PFAS suma: soucet dvaceti PFAS: PFBA, PFPA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUNDA, PFDoDA,
PFTrDA, PFBS, PFPS, PFHxS, PFHpS, PFOS, PENS, PFDS, PFUNDS, PFDoDS, PFTrDS.

Poznamka ke stanoveni halogenoctové kyseliny (HAA) - suma 5: soucet péti stanovenych latek: kyselina monochloroctova, kyselina
dichloroctova, kyselina trichloroctova, kyselina monobromoctova, kyselina dibromoctova.

Soucet pomér( vysledku stanoveni dusi¢nanll déleny 50 a vysledku stanoveni dusitanti déleny 3 musi byt mensi nebo

rovny 1 (vyznamem odpovida NMH).

Hygienicky limit (mezni hodnota) pro stanoveni Pocty kolonii pfi 22 °C je "Bez abnormalnich zmén". Limit uvedeny v tabulce
vysledk( (200 KTJ/ml) odpovida doporuéené hodnoté. Pokud nelze pro maly poéet vzork( v zasobované oblasti urdit,

zda se jedna o abnormalni zménu, plati jako mezni hodnota 200 KTJ/ml.

Hygienicky limit (mezni hodnota) pro stanoveni Pocty kolonii pfi 36 °C je "Bez abnormalnich zmén". Limit uvedeny v tabulce
vysledkl (40 KTJ/ml) odpovida doporuéené hodnoté. Pokud nelze pro maly pocet vzorkll v zasobované oblasti urit,

zda se jedna o abnormalni zménu, plati jako mezni hodnota 40 KTJ/ml.

Poznamka k parametru PFAS suma (suma 20 PFAS): Limitni hodnota NMH plati od 12.1.2026.

Poznamka k parametru Chloridazon-methyl-desphenyl: Limitni hodnota SH plati za pfedpokladu, Ze hodnota matefské latky
chloridazon je méné nez 0,1 ug/I.

Poznamka k parametru Dimethachlor CGA: Limitni hodnota SH plati za pfedpokladu, Ze hodnota matefské latky dimethachlor je méné
nez 0,1 ug/l a suma hodnot nerelevantnich metabolit(i dimetachloru méné nez 6 ug/l.

Poznamka k parametru Chloridazon-desphenyl: Limitni hodnota SH plati za pfedpokladu, Ze hodnota matefské latky chloridazon je
méné nez 0,1 ug/l.

Poznamka k parametru Metazachlor ESA: Limitni hodnota SH plati za pfedpokladu, Ze hodnota materské latky metazachlor je méné
nez 0,1 ug/l.

Poznamka k parametru Bisfenol A: Limitni hodnota NMH plati od 12.1.2026.

Poznamka k parametru Halogenoctové kyseliny (suma 5 HAA): Limitni hodnota NMH plati od 12.1.2026.

Poznamka k parametru 1,1,2,2-tetrachlorethen: soucet koncentraci tetrachlorethenu a trichlorethenu nesmi pfekrocit 10 ug/I.
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Poznamka k parametru Dimethachlor ESA: Limitni hodnota SH plati za pfedpokladu, Ze hodnota matefské latky dimethachlor je méné
nez 0,1 ug/l a suma hodnot nerelevantnich metabolitli dimetachloru méné nez 6 ug/l.

Poznamka k parametru 1,1,2-trichlorethen: soucet koncentraci tetrachlorethenu a trichlorethenu nesmi pfekrocit 10 ug/I.

Poznamka k parametru Metazachlor OA: Limitni hodnota SH plati za pfedpokladu, Ze hodnota matefské latky metazachlor je méné nez
0,1 ug/l.

Poznamka k parametru Dimethachlor OA: Limitni hodnota SH plati za pfedpokladu, Ze hodnota matefské latky dimethachlor je méné
nez 0,1 ug/l a suma hodnot nerelevantnich metabolitli dimetachloru méné nez 6 ug/l.

Poznamka k parametru Alachlor OA: Limitni hodnota SH plati za pfedpokladu, Ze hodnota matefské latky alachlor je méné nez 0,1 ug/I.
Poznamka k parametru Chloridazon suma met: Limitni hodnota SH plati za predpokladu, Ze hodnota matefské latky chloridazon je
méné nez 0,1 ug/l.

Poznamka k parametru Alachlor ESA: Limitni hodnota SH plati za pfedpokladu, Ze hodnota matefské latky alachlor je méné nez 0,1
ug/l.

Pouzité metody
SOP &. SAK-30 - gast A CSN EN ISO 10304-1, €SN EN ISO 10304-4, CSN EN ISO 15061, EPA Method 300.1

SOP ¢&. DV-11 CSN EN ISO 7887 - metoda C

SOP €. SAK-3 navod firmy Hach

SOP &. MB I/11 CSN EN ISO 14189

SOP ¢&. DV-9 CSN EN 27888

SOP ¢&. MB I/8 CSN EN ISO 7899-2

SOP &. DV-27 CSN 75 7340, CSN EN 1622

SOP &. MB I/16 CSN EN ISO 9308-1, vysledek je stanoven v KTJ/100ml
SOP &. SAK-95 CSN EN ISO 17294-1, CSN EN ISO 17294-2

SOP &. MB 1/10 CSN EN ISO 6222

SOP ¢&. MB 1/12 CSN 75 7712, CSN 75 7713

SOP &. DV-4 navod firmy Merck, CSN ISO 7150-1

SOP &. DV-21 CSN 75 7340, CSN EN 1622

SOP ¢&. SAK-23 CSN EN ISO 17993

SOP &. DV-1 CSN 1SO 10523

SOP ¢&. SAK-16 CSN 75 7440

SOP &. DV-22 CSN 75 7342

SOP &. SAK-5 CSN EN 1484

SOP &. SAK-21 EPA Method 524.2

SOP &. DV-23 navod firmy Hach, CSN EN 1SO 7393-2

0-19-AF EPA 1694, CSN ISO 20179, CSN ISO 25101, EPA 535 (flexibilng akreditovana zkouska)
0-19-A EPA 1694, CSN 1SO 20179, CSN ISO 25101, EPA 535
SOP €. SAK-100 EPA Method 536, CSN I1SO 21676, aplika¢ni listy firmy Agilent Technologies
SOP &. DV-10 CSN EN ISO 7027-1

Zakaznikdim, ktefi se odvolavaji na ¢innost UKKYV, ktera je pfedmétem akreditace, doporuéujeme pouzivat tento text:

"Zkouseno v PraZskych vodovodech a kanalizacich, a.s. - Gtvaru kontroly kvality vody, ktery je akreditovan Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.

podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 k fyzikalng&-chemickému, mikrobiologickému a biologickému zkouseni pitné, teplé, balené, povrchové, surové, podzemni a
odpadni vody, kalli a odpad(, vody z technologickych mezistupiidi (mezioperaéni vody) a vody ke koupani véetn& samostatného vzorkovani a

k rozborlim provoznich chemikalii, zkudebni laborator &. 1247."

Kombinovana znacka ILAC MRA uvedena na Protokole o zkouSce nesmi byt zakazniky dale pouzivana.

Reklamadni Ih{ta je 1 rok od realizace zakazky (vydani protokolu resp. predani vysledk( analyz).
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---- Konec vysledkové ¢asti protokolu ----

Priloha: Posouzeni vysledku analyzy vzorku ¢. D 3145/2025
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PraZské vodovody a kanalizace, a.s. - Gtvar kontroly kvality vody (UKKV), Dykova 3, 101 00 Praha 10
Oddéleni laboratorni kontroly Praha (OLK Praha), Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel.: 221 501 111
zkusebni laboratof ¢. 1247 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Posouzeni vysledku analyzy vzorku €. D 3145/2025
priloha Protokolu o zkouSce €. D 3145/2025

Druh vzorku: Pitna voda

Cislo vzorku: D 3145
Zakaznik: Obec Hulice
Hulice 33, 25763 Hulice
Datum odbéru: 15.4.2025 9:05
Misto odbéru: Hulice 102, Matefska Skola
Poznamka: MS, pfizemi, umyvarna, kohoutek
Odebral: Pochman Ondfej, UKKV
Datum pfijmu: 15.4.2025 13:00
Datum analyzy: 15.4.2025 - 23.5.2025

Rozhodovaci pravidlo pouzité pro posouzeni shody se specifikaci - laboratof nezohlednuje nejistotu méreni pfi hodnoceni
shody vysledkd s pfedepsanym limitem.

Analyzovany vzorek vody vyhovuje vyhlaSce MZd. €. 252/2004 Sb. v plathném znéni ve vSech hodnocenych parametrech.
Vysledek stanoveni poétd kolonii pfi 22 °C a poétd kolonii pfi 36 °C nelze u analyzovaného vzorku posoudit jednoznaéné -
musi byt zhodnocen podle stanoveného hygienického limitu (mezni hodnoty) "Bez abnormalnich zmén".

Datum vystaveni: 23.5.2025 4“" »y

Za spravnost posouzeni odpovida Ing. Veronika Tomi, vedouci OLK Praha

¢. 1247
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